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PRODUKT Z ATESTEM

ATEST HIGIENICZNY B.BK.60112.0477.2022

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL )
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrob / product:  Rekuperatory serii: Black 200V XF, Black 300V XF
Black 200V, Black 300V

Zawierajgcy stal ocynkowang malowang proszkowo, EPP, stal nierdzewng i inne materiaty wg dokumentacji
/ containing: producenta

Przeznaczony do  stosowania w systemach wentylacji w budynkach: mieszkalnych, uzytecznosci publicznej (m.in. w
/ destined: obiektach podmiotéw wykonujgcych dziatalnosé¢ leczniczg, ustugowo-handlowych, biurowych,
o$wiatowo-wychowawczych) oraz w obiektach przemystowych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkéw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobéw musi by¢ zgodne z przepisami dotyczacymi obiektu, w ktérym sg one
montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotow wykonujgcych dziatalnosé leczniczg z wylaczeniem pomieszczen
0 podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Zastosowane czynniki chtodnicze muszg by¢ zgodne z przepisami
aktualnymi w dniu sprzedazy urzgdzenia. Atest nie obejmuje wymiennych filtrow powietrza innych niz dostarczane
przez producenta. Montaz i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrow technicznych, waloréw uzytkowych i oceny wiasciwosci alergizujgcych
wyrobu

Wytworca / producer:
WANAS Marek Waszkiewicz
37-400 Nisko
ul. Nowa 29
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
WANAS Marek Waszkiewicz

35-232 Rzeszow
ul. Mitocinska 4B
Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after2028.03.03 or in the case
po 2028.03.03 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 3 marca 2023 Zakfadu Bezpieczeristwa Zdrowotnego
Srodowiska|
The date of issue of the certificate: ~ 3rd March 2023 = :

2 1§ Voo ol
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zaktad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349
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PRODUKT Z ATESTEM

ATEST HIGIENICZNY B.BK.60112.0476.2022

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyr6b / product:  Nawilzacze adiabatyczne: UMECTO 600, UMECTO 600 UNI
UMECTO 1300, UMECTO 1300 UNI

Zawierajgcy stal ocynkowang malowana proszkowo, stal nierdzewna, kauczuk syntetyczny, celuloze iinne
/ containing: materiaty wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do nawilzania powietrza w pomieszczeniach budynkow mieszkalnych, budynkow uzytecznosci
/ destined: publicznej (m.in. ustugowo-handlowych, o$wiatowo-wychowawczych), obiektach obiektow
przemystowych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujacych warunkéw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobéw musi by¢ zgodne z aktualnymi przepisami dotyczgcymi obiektu, w ktérym sg one
montowane. Ze wzgledow higienicznych w pomieszczeniach obiektow podmiotéw wykonujacych dziatalnosé leczniczg
dopuszcza sig jedynie nawilzacze parowe. Zaleca sig aby woda doprowadzana do nawilzacza byta kontrolowana pod
wzgledem mikrobiologicznym, a jej temperatura nie byta wyzsza niz 25 stopni Celsjusza. Okresowo nalezy
wykonywac prowadzi¢ zabiegi sanityzacyjne urzagdzen. Montaz i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.
Atest higieniczny nie dotyczy parametréw technicznych, waloréw uzytkowych i oceny wtasciwosci alergizujgcych

wyrobu
Wytwaorca / producer:
WANAS Marek Waszkiewicz
37-400 Nisko
ul. Nowa 29

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
WANAS Marek Waszkiewicz

35-232 Rzeszow
ul. Mitocinska 4B
Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktéragkolwiek strone. Niniejszy atest traci wazno$é loses its validity after2028.03.08 or in the case
po 2028.03.08 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 8 marca 2023 Zaktadu Bezpieczeristwa Zdrowgtnego
Srodowiska

The date of issue of the certificate: ~ 8th March 2023 ~ -
Z eglv i)C{ N %m =
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zaktad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349
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PRODUKT Z ATESTEM

ATEST HIGIENICZNY B.BK.60112.0475.2022

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrob / product:  Rekuperatory: serii Combo 430/630 Prestige XF, serii Combo 430/630 Prestige,
serii Combo 430/630 Light XF, serii Combo 430/630 Light

Zawierajgcy stal ocynkowang malowang proszkowo, stal ocynkowana, stal nierdzewng, kauczuk syntetyczny,
/ containing: celuloze i inne materiaty wg dokumentaciji producenta

Przeznaczony do  stosowania w systemach wentylacji w budynkach: mieszkalnych, uzytecznosci publicznej (m.in. w
/ destined: obiektach podmiotéw wykonujgcych dziatalnosé leczniczg, ustugowo-handlowych, biurowych,
oswiatowo-wychowawczych) oraz w obiektach przemystowych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobow musi by¢ zgodne z przepisami dotyczacymi obiektu, w ktérym sg one
montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotow wykonujgcych dziatalno$é leczniczg z wytgczeniem pomieszczen
0 podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Zastosowane czynniki chtodnicze musza byé zgodne z przepisami
aktualnymi w dniu sprzedazy urzgdzenia. Atest nie obejmuje wymiennych filtréw powietrza innych niz dostarczane
przez producenta. Montaz i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy parametréw technicznych, walorow uzytkowych i oceny wtaéciwosci alergizujgcych

wyrobu
Wytwérca / producer:
WANAS Marek Waszkiewicz
37-400 Nisko
ul. Nowa 29

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
WANAS Marek Waszkiewicz

35-232 Rzeszow
ul. Mitocinska 4B
Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktorakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after2028.03.08 or in the case
po 2028.03.08 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 8 marca 2023 Zakfadu Beszef‘;Z‘;";f:}‘g Zdrowojfiego
The date of issue of the certificate:  8th March 2023 }/

Sy Wa/j NP
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zaktad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349
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ATEST HIGIENICZNY B.BK.60112.0474.2022

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
"NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrdb / product:  Rekuperatory serii:
Classic modele od 250 do 1300, Classic XF modele od 355 do 131 5,
HI-TECH modele od 415 do 815, Basic modele od 415 do 815

Zawierajgcy stal ocynkowang malowang proszkowo, stal nierdzewng, kauczuk syntetyczny i inne materiaty wg
/ containing: dokumentacji producenta

Przeznaczony do  stosowania w systemach wentylacji w budynkach: mieszkalnych, uzytecznosci publicznej (m.in. w
/ destined: obiektach podmiotéw wykonujgcych dziatalno$é leczniczg, ustugowo-handlowych, biurowych,
oswiatowo-wychowawczych) oraz w obiektach przemystowych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobow musi by¢ zgodne z przepisami dotyczgcymi obiektu, w ktorym sg one
montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotéw wykonujgcych dziatalno$é leczniczg z wytgczeniem pomieszczen
0 podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Zastosowane czynniki chtodnicze muszg by¢ zgodne z przepisami
aktualnymi w dniu sprzedazy urzgdzenia. Atest nie obejmuje wymiennych filtrow powietrza innych niz dostarczane
przez producenta. Montaz i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrow technicznych, walorow uzytkowych i oceny wtasciwosci alergizujgcych
wyrobu

Wytwérca / producer:
WANAS Marek Waszkiewicz
37-400 Nisko
ul. Nowa 29

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
WANAS Marek Waszkiewicz

35-232 Rzeszow
ul. Mitocinska 4B
Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodoéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after2028.03.03 or in the case
po 2028.03.03 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 3 marca 2023 Zaktadu Bezpieczeristwa Zdrowgtnego
Srodowiska

The date of issue of the certificate: ~ 3rd March 2023 P
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zaktad Bezpieczeristwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349



